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Инструкция по эксплуатации терморегулятора UTH-JP
	

	Пуск всей системы



	

	Установка требуемой температуры


	
	Установка времени включения и времени выключения            (в течении 24 часового цикла)



	
	Программирование времени включения и времени выключения. Путем однократного нажатия  на экране появляются данные времени которые нужно установить или изменить с помощью кнопок 4 и 5  для включения терморегулятора (ОN), и, при повторном нажатии на кнопку 6 для установки времени выключения (ОFF). Затем необходимо еще дважды нажать на кнопку 6 для подтверждения установленных данных. После этих манипуляций на табло нижнего экрана высветится реальное время , а над данным табло загорится  (ОN) или (ОFF) в зависимости от того какой режим был установлен Вами в первоочередном порядке.



	
	Позволяет отключить работу терморегулятора от установленных данных таймера в любой момент путем кратковременного нажатия. Учитывая что программа установки таймера на включении и выключение запоминает несколько последних установленных вами режимов работы терморегулятора, то путем длительного нажатия на кнопку 7 до характерного звука возможно стереть все ранее установленные Вами данные из программы.
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